VLASTNOSTI ROZVADECE -1ks
-zapustény, s neprahlednymi dvermi
-kryti IP 40/20

-jmenovité napéti 400V AC/50 Hz
-rozméry: 586x1607x160 mm (SxVxH)
-pocet DIN pozic: 168

-pocet elektromérovych mist: 2

VYKONOVA BILANCE
Pi= 29 kW

Ps= 13 kW

Inj= 32 A

k"= 10kA

lo= 10kA

OSTATNI

pFivod: stavajici
vyvod: vrchem
Stitky: samolepici

ochrana: Automatické odpojeni od zdroje v pfipadé poruchy dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
a CSN EN 61140 ed.2

POZNAMKY:
Jednofazové zatizeni rovhomérné rozlozit mezi L1,L2,L3. V rozvadéci bude min. 30%
prostorova rezerva pro pfipadné doplnéni dalSich prvku.

Vykres: .
Schéma rozvadéte RMS
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